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防球ﾈｯﾄに添架

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内で
既設ｹｰﾌﾞﾙと接続

１．　　は下記による。

注 記

A

A

EM-CE5.5-3C(E25)

EM-CE5.5-3C(G22)

屋内運動場盤
予備回路に接続

A

1800

PAS

VCT(中国電力工事)

WHﾒｰﾀ盤(本工事)

E14(VE16)

EA

CON12-19-3.5kN

止

ま

れ

フェンス

足
洗
い

フ
ェ
ン
ス

フェンス

フ
ェ

ン
ス

特別教室・管理棟

留守家庭

児童学級

給食室

特別教室棟

普通教室棟

渡廊下Ｃ

渡廊下Ｄ

階段

渡り廊下A

水
路

植込

植込

調整池
倉庫

プール

プール倉庫

屋内運動場

便所

プロパン庫

水路

渡
廊

下
Ｂ

渡廊下

渡廊下2

正門

休憩

自転車置場

道路境界線

道路境界線

道路境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣地境界線

ス
ロ
ー

プ

スロープ

通路

道路

前面道路
道路境界線

隣
地
境

界
線

渡廊下Ａ

新設校舎
運動場

隣地境界線

隣地境界線

磁北
真北

ＳＣＡＬＥ

縮小率　Ａ３版　５０％
　　　　Ａ１版１００％

Ｅ工事名称 Ｋ構造研究所
広島市中区橋本町６番１１号３Ｆ
ＴＥＬ（０８２）－２２１－２６２３　ＦＡＸ（０８２）２２２－４４４６

株式会社 担　当

１級建築士

１級建築士事務所

２２９９１６号　豊田隆雄

図面名称
１２（１）第０６８９号

防 府 市 立 右 田 小 学 校 校 舎 改 築 （ 電 気 設 備 ） 工 事 平成２５年１１月　　日

Ｓ－１３５０９ １級建築士　　　　第８７２３８号

設備設計１級建築士　第１１９８号
　服部　幸雄

屋外消火ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾌﾟｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ盤

情報盤1

渡廊下･正門

SP20     × 5
         EM-EEF2.0-3C(G22)

構内装柱図

渡廊下詳細図　１：１００

構 内 配 電 線 路 設 備 　 配 置 図 １／３００ ０２

Ｗ
Ｈ

構内柱

以降平面図参照

DV22-3R

EM-CET22(HIVE42)

1
0
00
0

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 10㎜

1
7
0
0

10-19-350
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 引込ポール装柱図

異種接続管

EM-CET22(FEP40)

架空線引き留碍子

機器アーム

ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ

L型アーム

1機器ｱｰﾑ

1

PE(28)

SOG制御装置
Ｓ
Ｏ
Ｇ

PE(28)

CP10-19-3.5

EM-CET22(E39)防水可とう電線管

DV22-3R(架空)

以降平面図参照

EM-CET22(FEP40)

EM-CET38       (FEP50)(給食棟 動力)
EM-CET60       (FEP50)(給食棟 電灯)
EM-FP38-3C E5.5(FEP50)(屋外消火ﾎﾟﾝﾌﾟ)

               (FEP50)(予備)

EM-CET150(FEP80)
         (FEP80)(予備)

EM-CEE2-4C     (FEP30)(屋外消火ﾎﾟﾝﾌﾟ警報)

EM-CET150(FEP80)
         (FEP80)(予備)

屋内運動場盤
(既設)

ﾌﾟﾙBOX内でEM-CET150を
EM-CET38にｻｲｽﾞﾀﾞｳﾝ A

A

２．　　は下記による。

A

B

C

　　　　　:SS500x500x400SUS/WP

　　　　　:SS300x300x200SUS/WP

　　　　　:SS300x300x200

EM-CET38(FEP50)(給食棟 動力)
EM-CET60(FEP50)(給食棟 電灯)
        (FEP50)(予備)

2
0
0

6
00

支線ﾊﾞﾝﾄﾞ
3BD-HC-17

ｴﾝﾄﾗﾝｽ ｷｬｯﾌﾟ

直線スリーブ接続

３．掘削部分は土質とする。

D　　　　　:SS200x200x100SUS/WP

正門

置き場ごみ

ﾌﾟﾙBOX内でEM-FP38-3Cを
EM-FP8-3Cにｻｲｽﾞﾀﾞｳﾝ

R

BC

EM-CET38       (FEP50)(給食棟 動力)
EM-CET60       (FEP50)(給食棟 電灯)
EM-FP38-3C E5.5(FEP50)(屋外消火ﾎﾟﾝﾌﾟ)

               (FEP50)(予備)
EM-CEE2-4C     (FEP30)(屋外消火ﾎﾟﾝﾌﾟ警報)

消火水槽減水警報用
リレーBOX取付

スペース

▽GL

1軽腕金1,800

支線ﾊﾞﾝﾄﾞ 1

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 6

L型ｱｰﾑ

1

1

支線

根枷

EM-CET22(FEP40)

D

情報盤2

渡廊下

　　　　　HH:H2-9･R8K-60(ｾﾊﾟ付)

A


